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1. OBJETO

Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e ajustes de cisterna
(com fornecimento de peças e materiais) instalada nas dependências da JUCER.

 

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente Estudo Técnico tem por objetivo demonstrar a viabilidade da solução de forma
a atender às demandas para contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e ajustes
da cisterna instalada no prédio Sede desta Jucer, conforme condições, quantidades, exigências e
estimativas estabelecidas neste instrumento, uma vez que:

Considerando que o sistema hidráulico desta JUCER se dá resumidamente entre o fluxo de
água enviado através de uma bomba d' água que se encontra na cisterna, localizada no subsolo do
estacionamento externo, até as caixas d' água que se encontram instaladas sobre a lage do prédio
principal;

Considerando que a cisterna fica no nível do estacionamento, sem abrigo da chuva, a qual,
mesmo com a tampa concretada, há casos de infiltração de água que escorre pela calçada e pelo
estacionamento, causando inundação e, conseqüentemente, fazendo com que a bomba d' água fique
submersa, entrando em curto-circuito, o que ocasiona, automaticamente, o disparo do disjuntor,
desligando a bomba e interrompendo o fluxo de água em todo edifício principal e anexo.

Desta forma, para a resolução do problema, emerge a necessidade de realizar a
manutenção e ajustes na cisterna, afim de que não haja mais infiltrações da água da chuva, com o intuito
de evitar a inundação da mesma.

Portanto, a contratação de uma empresa especializada em manutenção e ajustes na
cisterna é imprescindível para suprir as necessidades da JUCER, de forma a manter um ambiente
agradável e salubre aos servidores e usuários desta autarquia.

Assim, a fim de evitar sérios transtornos e comprometimento do funcionamento regular
desta Autarquia, torna-se imprescindível a contratação de empresa para a execução do serviço.
 

2.1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante Responsável



Divisão de Serviços Gerais JUCER-DSG Fábio dos Santos Bezerra

 

3. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

A empresa contratada deve ser especializada na prestação de serviços de manutenção e
reparo de cisterna, com o fornecimento de peças e materiais necessários para a execução do serviço,
observando descarte de recipientes e produtos químicos de acordo com as normas legislativas;

Os serviços objeto deste ETP devem ser prestados de forma não continuada, ou seja, em
única parcela, em virtude da necessidade do serviço a ser executado (reparo da cisterna);

 

A empresa contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução
dos serviços:

a. Cumprir as normas e padrões de higiene ambiental definidos pela legislação federal, estadual e/ou
municipal através de suas Secretarias de Saúde e Vigilância Sanitária;

b. Caso seja necessária a utilização de produto para auxiliar no procedimento, utilizar produto que
obedeça às classificações determinadas pela ANVISA;

c. Realizar descarte de resíduos em locais devidamente licenciados;

d. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
sobre resíduos sólidos;

e. Adotar medidas para evitar a contaminação do solo com produtos químicos;

f. A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas cabíveis para a
correção dos danos que vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental em decorrência da
execução de suas atividades (parâmetro de sustentabilidade – Instrução Normativa nº 01/2010 -
SLTI - MPOG)

As empresas licitantes poderão realizar vistoria, facultativa, nas instalações do local de
execução do serviço, acompanhado por servidor designado para este objetivo mediante prévio
agendamento, através de representante identificado, ao local da execução do serviço, no horário de
segunda a sexta de 8h às 14h, até o dia útil anterior à data final estabelecida no Edital de Dispensa de
Licitação, que deverá ser devidamente publicado no sítio da Jucer;

Todos os funcionários da licitante deverão ser tecnicamente habilitados com
conhecimentos do serviço a ser executado, em conformidade com as normas em vigor e legislações
específicas, em vigor;

 

Como REQUISITOS MÍNIMOS PARA A HABILITAÇÃO TÉCNICA, as empresas licitantes
deverão apresentar, para comprovação da Qualificação Técnica, os seguintes aspectos:

Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto deste ETP, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

Fornecer os equipamentos de segurança de acordo com o serviço a ser executado;

A empresa contratada deverá estar devidamente cadastrada junto ao sistema CAGEFIMP
ou possuir a documentação obrigatória atualizada (Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso, INSS, Receita Federal, FGTS, Certidão



Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida pelo TST, Certidão Negativa de Débitos Estadual,
Certidão Negativa de Débitos Municipal, Certidão e Certidão Negativa de Falência e Concordata) e estar
quite em todas as certidões emitidas com base na Consulta Consolidada nos sítios eletrônicos dos Órgãos
Federais Estaduais e Municipais;

A empresa contratada deverá apresentar Declaração de Inexistência de Empregados
Menores de 18 anos, salvo da condição de menor aprendiz, em cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º
da CF/88;

 

Não deve ser permitida a participação de:

Empresa reunida em consórcio que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si,
qualquer que seja sua forma de constituição, pois não se trata de contratação de grande vulto,
considerando o disposto no inciso XII do artigo 6º da Lei nº 14.133/21;

Quaisquer interessados que se enquadre nas vedações previstas no artigo 14 da Lei nº
14.133/21.

 

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Em se tratando do tema levantamento de mercado, o setor solicitante, o qual também
desenvolveu este estudo técnico, observou que no mercado ofertante do serviço de manutenção e reparo
de cisterna no mercado local, predominam dois principais tipos de soluções, conforme seguem
detalhamentos:

Solução 1: Aquisição dos serviços com fornecimento de materiais incluso

Descrição: Este tipo de aquisição engloba à mão de obra contratada os materiais
necessários à execução dos serviços. A metodologia de apuração dos valores da remuneração da
contratada é por unidade de serviço a ser contratado. Tem fácil adequação à utilização do Instrumento de
Medição de Resultados (IMR) com base na qualidade/quantidade dos serviços prestados.

Solução 2: Aquisição dos serviços sem a inclusão de materiais

Descrição: Nesta modalidade para aquisição dos materiais necessários para a prestação
dos serviços, seria necessário realizar a abertura de processo administrativo objetivando uma segunda
contratação objetivando a aquisição de materiais.

Realizar uma licitação única e exclusivamente para aquisição de materiais seria
economicamente dispendioso, não obstante, poderia gerar riscos como atrasos na entrega, falta de
produtos, ou ainda de algum item ser deserto na contratação direta por dispensa de licitação por falta de
interessados no fornecimento, o que é bastante comum.

Análise e Escolha Entre as Soluções Existentes

Ao apreciar as soluções, ponderando-se os encargos de cada uma delas, assim como os
preceitos legais implícitos em cada uma das opções, entende-se como formato mais adequado o
apresentado pela solução 1.

A solução escolhida atende as determinações legais e confere à contratada o ônus deste
controle, mostrando-se a opção mais econômica à instituição.

A pesquisa de preços foi realizada com fundamento no art. 23, § 4º, da Lei nº 14.133/21 e
Art. 7º, § 2º, da instrução Normativa nº 65/21, da Secretaria de Gestão do ME. Com isso, verificou-se que
o valor previamente estimado da contratação é compatível com os valores praticados no mercado,
conforme demonstrado no Quadro Comparativo (0045923565) e na Planilha a seguir:
 

4.1. PLANILHA DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

Item Especificação UNID Quant Valor
Unit.

Valor
Total



Estimado Estimado

01

Contratação de empresa especializada em
serviço de manutenção e ajustes de cisterna,
compreendendo: o serviço de confecção e
instalação de tampa em chapa de ferro 14 com
3mm, medindo 1,00mX1,00m, antiderrapante,
com dobradiças de gonzo com abas
galvanizadas, com cantoneiras de boca para
cima, de 1/8 por 1,5 polegadas, com
chumbador para dois cadeados; com elevação
da estrutura em concreto armado a 15cm
acima do nível do solo, com fornecimento de
todo material necessário.

serviço 1 1.850,00 1.850,00

 

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A Junta Comercial do Estado de Rondônia/JUCER, Autarquia subordinada tecnicamente ao
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI e administrativamente ao Governo do Estado
de Rondônia, presta serviço de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, na qual para
que ocorra o bom funcionamento da estrutura física desta Autarquia é necessária a contratação de
prestação de serviços essenciais como energia, água encanada, telefonia, internet, entre outros.

Com intuito de garantir a continuidade na eficácia dos serviços prestados, é imprescindível
que esta Junta Comercial possa continuar contando com instalações em perfeitas condições de
funcionamento.

Atualmente, o prédio sede da JUCER está tendo problemas constantes com a falta de água
nos banheiros e copa, o que vem causando grandes transtornos aos servidores e usuários externos,
podendo levar a condições insalubres no ambiente de trabalho, comprometendo a higiene pessoal, a
saúde dos servidores e a manutenção das instalações desta Autarquia.

Desta forma, para a resolução do problema, emerge a necessidade de realizar a
manutenção e ajustes na cisterna, afim de que não haja mais infiltrações da água da chuva, com o intuito
de evitar a inundação da mesma.

Portanto, a contratação de uma empresa especializada em manutenção e ajustes na
cisterna é imprescindível para suprir as necessidades da JUCER, de forma a manter um ambiente
agradável e salubre aos servidores e usuários desta autarquia.

Assim JUSTIFICA-SE a necessidade da contratação em detrimento do interesse público.

 

6. DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e ajustes de cisterna,
compreendendo: o serviço de confecção e instalação de tampa em chapa de ferro 14 com 3mm, medindo
1,00mX1,00m, antiderrapante, com dobradiças de gonzo com abas galvanizadas, com cantoneiras de boca
para cima, de 1/8 por 1,5 polegadas, com chumbador para dois cadeados; com elevação da estrutura em
concreto armado a 15cm acima do nível do solo, com fornecimento de todo material necessário.

 

7. CONTRATAÇÃO CORRELATA E/OU ANTERIOR

Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes com o objeto da
presente contratação.

 



8. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais da não realização dos serviços objetos deste ETP são
respectivamente: a contaminação da água que abastece o prédio sede desta Jucer, uma vez que a cisterna
sofre inundação com a água da chuva que escorre pela calçada da rua e do estacionamento; risco de
curto-circuito do disjuntor que liga a bomba d’água; queima da bomba d’água que abastece as caixas
d’água que ficam na parte superior do prédio sede. Esses fatores podem gerar impactos tais como:
insalubridade do ambiente afetando, principalmente, a higiene pessoal, a saúde dos servidores e a
manutenção das instalações desta Autarquia.

 

9. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Após os Estudos Preliminares verificou-se que, com base nas informações coletadas, é
viável a contratação do referido objeto, a ser realizada por Contratação Direta de Inexigibilidade de
licitação, conforme Lei 14.133/2021, sendo necessária análise econômico-financeira e jurídica pelos
setores competentes.

 

10. GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, e não seria diferente nesta contratação de empresa
especializada para contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e ajustes de cisterna
(com fornecimento de peças e materiais) instalada nas dependências da JUCER, podem-se evidenciar
alguns riscos no curso da mesma. Neste mapa não se incluem, aqueles que são de responsabilidade da
gestão e/ou solicitação de tal mister, mas apenas os que permeiam até a formalização da contratação.

 

Risco 01 – Falta de Disponibilidade Orçamentária

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta

DANO - Atraso na execução da manutenção da cisterna e consequente falta de água no
prédio

 

Ação Preventiva Responsável

Verificação de Disponibilidade Orçamentária e
Financeira Thiago Garcia de Meira Borin

Ações de Contingência Responsáveis

Aquisição de água para abastecimento das
caixas d´água via caminhão pipa, com recursos
de suprimento de fundos.

Fábio dos Santos Bezerra

Remanejamento Orçamentário Alex Pascoal Lima

 



Risco 02 – Na coleta de preços, o orçamento não corresponde à realidade do mercado.

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta

DANO - Atraso na execução da manutenção da cisterna e consequente falta de água no
prédio

 

Ação Preventiva Responsável

Repetição da Pesquisa de Preços Eliana da Silva Moura

Ação de Contingência Responsável

Aquisição de água para
abastecimento das caixas d´água
via caminhão pipa, com recursos
de suprimento de fundos

Fábio dos Santos Bezerra

 

Risco 03 – Atraso na Conclusão da Licitação.

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta

DANO - Atraso na execução da manutenção da cisterna e consequente falta de água no
prédio

 

Ação Preventiva Responsáveis

Devida Instrução Processual na
fase inicial da licitação, com
atenção na elaboração de
Documento Oficial de Demanda -
DOD, Estudo Técnico Preliminar -
ETP e Termo de Referência.

Thiago Garcia de Meira Borin, Fábio dos Santos Bezerra
e Eliana da Silva Moura

Ação de Contingência Responsável

Aquisição de água para
abastecimento das caixas d´água
via caminhão pipa, com recursos
de suprimento de fundos

Fábio dos Santos Bezerra



 

Classificação Probabilidade de Ocorrência Impacto
ALTA 0 0

MÉDIA 0 Riscos 01, 02 e 03
BAIXA Riscos 01, 02 e 03 0

 

Porto Velho, data e hora do sistema.

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

 

Fábio dos Santos Bezerra
Chefe de Operações - DSG/JUCER

 
 

Thiago Garcia de Meira Borin
Coordenador Administrativo e Financeiro – DAF/JUCER

 

"Seja ético por excelência. Seja fiscal de sua consciência."

Documento assinado eletronicamente por Thiago Garcia de Meira Borin, Coordenador(a), em
21/02/2024, às 12:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus
§§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fabio dos Santos Bezerra, Técnico, em 21/02/2024, às
13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0046070529 e o código CRC 57A343B2.

Referência: Caso responda este(a) Estudo Técnico, indicar expressamente o Processo nº 0018.000259/2024-47 SEI nº 0046070529

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

